
Checklista Brand BRF Kräftan 1620

HUS 16 Godkänt Avvikelse Åtgärd

Fri framkomlighet i trapphuset

Fri framkomlighet i förrådsgångar

Tillgängliga rökluckor i förråd

Våning E 104

Våning 1 112

Våning 2 0171

Våning 2 0164

Hus 18

Fri framkomlighet i trapphuset

Fri framkomlighet i förrådsgångar

Tillgängliga rökluckor i förråd

Hus 20

Fri framkomlighet i trapphuset

Fri framkomlighet i förrådsgångar

Tillgängliga rökluckor i förråd

Våning 1 0343

Våning 2 0353

Övriga anmärkningar

Brandsläckare ska testas sep. 2024

Datum

Utfört av



 


